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De lichtmeting blijft ook nageregistreerde beweging endaardoor na
uitschakeling vande verlichting actief.
Overschrijdt de lichtsterkte vande omgeving (daglicht plus ingeschakelde
verlichting)de ingestelde lichtsterkte,wordt de verlichting ondanksgere-
gistreerde beweging uitgeschakeld (op de behoefte afgestemde verlichting).
Let erop dat de permanente lichtmeting met eenvertragingstijd vanca.
5minutenwerkt,omfoutieve schakelingen te voorkomen.
Op zijnvroegst naafloop vandeze tijd wordt de verlichting vanwege de
permanente lichtmeting uitgeschakeld,alsde lichtsterkte vande omgeving
de ingestelde lichtsterkte overschrijdt.

Permanente lichtmeting (energiebesparingsfunctie)



230V~ +10%/-15%
50-60Hz
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